OBRAZAC 1

Opstina Tivat
Broj: 19-426/20 ~ / LL/a

Tivat, dana: (j 7 -07- 7020 .godine

Na osnovu &lana 30 Zakona o javnim nabavkama (..Sluzbeni list CG™, br. 42/11, 57/14, 28/151
42/17) i Pravilnika za postupanje Opstine Tivat prilikom sprovodenja nabavki male vrijednosti,
broj:1901-404-48 od 09.08.2017.godine sa pripadajué¢im izmjenama br. 1901-404-48/1 od
01.11.2017.godine.  1901-404-48/2 od 01.03.2018. godine i 1901-404-48/12-17 od
22.08.2019.godine, Opstina Tivat dostavlja

ZAHTIEV ZA DOSTAVLJANIE PONUDA
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

| I Podaci o narugiocu

Narugilac: Opstina Tivat | Lice/a za davanje informacija: Milena Ciprani¢
Adresa: Trg magnolija br. 1 Postanski broj: 85320
Sjediste: Tivat PIB: 02008599
Telefon: 032-661-365 | Faks: 032-671-387
E-mail adresa; nabavke@opstinativat.com | Internet stranica: www opstinativat.com
[ I Predmet nabavke:
& usluge
| Il Opis predmeta nabavke:

@bavka usluge izrade glavnog projekta visokonaponskih kablova u trupu bulevara

@ Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa urac¢unatim PDV-om 13.500.00 €;

[V Tehnicke karakteristike ili specifikacije




R.B.

Opis predmeta nabavke,
odnosno dijela predmeta
nabavke

Bitne karakteristike
predmeta nabavke u pogledu
kvaliteta, p
rformansi i/ili dimenzija

Jedinica
mjere

35kV dvostruki podzemni
kablovski vod TS 110/35kV
Gradiosnica — TS 35/10kV Tivat
- ukupna duZina voda (u trasi
planirane saobraéajnice) od
raskrsnice za TS 110/35kV
GradioSnica do skretanja za TS
35/10kV Tivat je 2500m.
Pomenuti 35kV dvostruki
kablovski vod se sastoji od 6
faznih provodnika i 2 rezervna
provodnika.

Koliéina

kom

10kV podzemni kablovski vod
TS 10/0,4kV Kukuljina - TS
10/0,4kV Ina Plin - ukupna
duzina voda (u trasi planirane
saobracajnice) od raskrsnice za
TS 10/0,4kV Kukuljina do
skretanja za TS 10/0,4kV Ina
Plin je 100m. Pomenuti 10kV
kablovski vod se sastoji od 3
fazna provodnika.

kom

35kV podzemni kablovski vod
TS 35/10kV Tivat — TS 35/10kV
Porto Montenegro - ukupna
duZina voda na mjestu
ukrstanja sa planiranom
saobracajnicom je 25m.,
Pomenuti 35kV kablovski vod se
sastoji od 3 fazna provodnika.

kom

10kV podzemni kablovski vod
TS 10/0,4kV S. Sala — MBTS
10/0,4kV Dumidran - ukupna
duzina voda (u trasi planirane
saobracajnice) od raskrsnice za
TS 10/0,4kV S.Sala do skretanja |
za TS 10/0,4kV Dumidran je
350m. Pomenuti 10kV kablovski
vod se sastoji od 3 fazna
provodnika.

kom

10kV podzemni kablovski vod
TS 35/10kV Tivat — TS 10/0,4kV

Soliteri - ukupna duZfina voda

kom




(u trasi planirane saobracajnice)
od raskrsnice za TS 35/10kv
Tivat do skretanja za TS
10/0,4kv  Soliteri je  130m.
Pomenuti 10kV kablovski vod se
sastoji od 3 fazna provodnika

e

10kV podzemni kablovski vod
TS 35/10kV Tivat — TS 10/0,4kv
Dom Kulture - ukupna duina
voda (u trasi planirane
saobracajnice) od raskrsnice za
6. TS 35/10kV Tivat do skretanja
za TS 10/0,4kV Dom Kulture je
300m. Pomenuti 10kV kablovski
vod se sastoji od 3 fazna
provodnika.

10kV podzemni kablovski vod
TS 35/10kV Tivat — TS 10/ 0,4kv
Pine - ukupna du¥ina voda {u
trasi planirane saobracajnice)
na mjestu ukrstanja je 30m.
Pomenuti 10kV kablovski vod se
sastoji od 3 fazna provodnika.

kom 1

10kV podzemni kablovski vod
TS 10/0,4kV Mariéi — TS
10/0,4kV S. Sala - ukupna
duZina voda (u trasi planirane
saobracajnice) od raskrsnice za
TS 10/0,4kV Marici do skretanja
za TS 10/0,4kV S. Sala je 140m.
Pomenuti 10kV kablovski vod se
sastoji od 3 fazna provodnika.

kom |

10kV podzemni kablovski vod
TS 35/10kV Tivat - TS 10/0,4kv
Kalimanj 1 - TS 10/0,4kV
Ostrvo Cvije¢a - ukupna duzina
voda (u trasi planirane
saobracajnice) gd ra§krsnice za . |
TS 10/0,4kV Kalimanj 1 do
skretanja za TS 10/0,4kV Ostrvo
Cvijeca je 1500m. Pomenuti
10kV kablovski vod se sastoji od
3 fazna provodnika.

10kV podzemni kablovski vod
TS 35/10kV Tivat - TS 10/0,4kv - |
Kalimanj I - TS 10/0,4kV

Kalimanj Il - ukupna duzina

10.




voda (u trasi planirane
saobracajnice) od skretanja za
TS 10/0,4kV Kalimanj | do
skretanja za TS 10/0,4kV
Kalimanj Il je 300m. Pomenuti
10kV kablovski vod se sastoji od
3 fazna provodnika.

11

10kV podzemni kablovski vod
TS 10/0,4kV Kalimanj 1 =TS
10/0,4kV TrZnica - ukupna
duZina voda (u trasi planirane
saobracajnice) od raskrsnice za
TS 10/0,4kV Kalimanj 1 do
skretanja za TS 10/0,4kV Trinica
je 80m. Pomenuti 10kV
kablovski vod se sastojiod 3
fazna provodnika.

kom

12.

10kV dvostruki podzemni
kablovski vod TS 35/10kV Tivat
- TS 35/10kV Porto
Montenegro - ukupna duzina
voda na mjestu ukrstanja sa
planiranom saobracajnicom je
25m. Pomenuti 10kV dvostruki
kablovski vod se sastoji od 6
faznih provodnika

kom

13,

10kV podzemni kablovski vod
TS 10/0,4kV Skolski centar — TS
10/0,4kV Pod Kuk - ukupna
duZina voda (u trasi planirane
saobracajnice) od raskrsnice za
TS 10/0,4kV Pod Kuk do
skretanja za TS 10/0,4kV Skolski
centar je 120m. Pomenuti 10kV
kablovski vod se sastoji od 3
fazna provodnika.

kom

14.

10kV podzemni kablovski vod
TS 35/10kV Tivat — TS 10/0,4kV
Seljanovo B - ukupna duZina
voda (u trasi planirane
saabracajnice) od raskrsnice za
TS 35/10kV Tivat do skretanja
za TS 10/0,4kV Seljanovo B je
510m. Pomenuti 10kV kablovski
vod se sastoji od 3 fazna
provodnika.

kom




15:

10kV podzemni kablovski vod
TS 35/10kV Tivat - TS 10/0,4kv
Seljanovo A - ukupna dugina
voda (u trasi planirane
saobracajnice) od raskrsnice za
TS 35/10kV Tivat do skretanja
za TS 10/0,4kV Seljanovo A je
800m. Pomenuti 10kV kablovski
vod se sastoji od 3 fazna
provodnika.

10kV podzemni kablovski vod
TS 35/10kV Tivat — TS 10/0,4kv
Mazina Nova - ukupna duzina
voda (u trasi planirane
saobracajnice) od raskrsnice za
TS 35/10kV Tivat do skretanja
za TS 10/0,4kV Mazina Nova je
510m. Pomenuti 10kV kablovski
vod se sastoji od 3 fazna
provodnika,

17.

10kV podzemni kablovski vod
TS 10/0,4kV Mazina — TS
10/0,4kV Donje Seljanovo -
ukupna duZina voda (u trasi
planirane saobracajnice) od
raskrsnice za TS 10/0,4kV
Mazina do skretanja za TS
10/0,4kV Donje Seljanovo je
550m. Pomenuti 10kV kablovski
vod se sastoji od 3 fazna
provodnika.

kom 1

10kV podzemni kablovski vod
TS 10/0,4kV Seljanovo Ill - TS
10/0,4kV Donje Seljanovo -
ukupna duZina voda (u trasi
planirane saobracajnice) od
raskrsnice za TS 10/0,4kV
Seljanovo [1l do skretanja za TS
10/0,4kV Donje Seljanovo je
180m. Pomenuti 10kV kablovski
vod se sastoji od 3 fazna
provodnika.

kom 1

19.

10kV podzemni kablovski vod
TS 10/0,4kV Seljanovo Il - TS
10/0,4kV Kamelija 2 - ukupna kom 1
duZina voda (u trasi planirane
saobracajnice) na mjestu ]




ukritanja, od raskrsnice za TS
10/0,4kV Seljanovo Il do
skretanja za TS 10/0,4kV
Kamelija 2, je 30m. Pomenuti
10kV kablovski vod se sastoji od
3 fazna provodnika.

10kV podzemni kablovski vod
TS 10/0,4kV Seljanovo lll - TS
10/0,4kV Kamelija - ukupna
duZina voda (u trasi planirane
saobracajnice) od raskrsnice za
20. TS 10/0,4kV Seljanovo Ill do kom |
skretanja za TS 10/0,4kV
Kamelija je 200m. Pomenuti
10kV kablovski vod se sastoji od
3 fazna provodnika.

NAPOMENA:
- Za navedene kablove radi se Glavni projekat izmjestanja u skladu sa uslovima Cedisa

| VI Nadin pla¢anja

Virmanski. Rok placanja je 30 dana od dana nastanka duzni¢ko — povjerilatkog odnosa ( ¢l. 3
Zakona o rokovima izmirenja nov¢anih obaveza Sl. List br. 28/14). odnosno od prijema potpisane i
ovjerene privremene situacije za izvedene radove.

| VII Rok i mjesto izvrsenja ugovora :

I 20 dana od dana zakljuc¢ivanja ugovora

| VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

m najniza ponudena cijena broj bodova | 100 |

| IX Rok i nadin dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 8 do 11:00 sati, zaklju¢no sa danom 10.02.2020. godine do
9:00 sati.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlaséeni predstavnici ponudaca sa prilozenim
punomoc¢jem potpisanim od strane ovlaScenog lica, odrzace se dana 10.02.2020. godine u 10:00
sati, u prostorijama OpStine Tivat, kancelarija br.14A na adresi Trg magnolija br.1.




otvaranje™, naziv i broj nabavke male vrijednosti, a na poledini naziv, broj telefona i adresa
ponudaca.

Ponuda treba da sadryi naslovnu stranu i da bude povezana u skladu sa Zakonom o Javnim
nabavkama.

Finansijski dio ponude ponuda¢ ¢e saciniti u skladu sa ¢lanom 84 Zakona o Javnim nabavkama.
(.Sluzbeni list CG*, br. 42/11. 57/14, 28/15 i 42/17).
Ponude se mogu predati:

E;eposrednom predajom na arhivi naru¢ioca na adres; Trg magnolija br. 1. Tivat.
reporu¢enom posiljkom sa povratnicom na adresi Trg magnolija br. 1, Tivat.

5( Rok za donoSenje obavjestenja o ishodu postupka

10 dana od dana otvaranja ponuda

I XI Druge informacije =

*U postupku nabavke moze da ucestvuje samo ponudac¢ koji:

1) je upisan u registar kod organa nadleznog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvrsio sve obaveze PO osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno
propisima drzave u kojoj ima sjediste;

3) dokaze da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnazno osudivan za neko od
krivi¢nih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novea i prevare,

4 ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne
nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom:

Ispunjenost uslova naprijed navedenog stava utvrduje dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadleznog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o
ovlaS¢enim licima ponudaga:

2) dokaza izdatog od organa nadleznog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obradunate i
izvriene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja
ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore. odnosno propisima drzave u kojoj ponudaé ima
sjediste;

3) dokaza nadleznog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od

Sest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda.

4) dokaza o posjedovanju vazeée dozvole. licence. odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od

nadleznog organa, a shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekta ( “Sluzbeni
list CG *“ br.64/17 od 06.10.2017. godine) i to:

- Licencu za projektanta i izvodada radova: i
- Licencu ovlaséenog inzenjera za obavljanje djelatnosti izrade tehnicke dokumentacije i




gradenje objekta, elektrotehnicki smjer,

- Redenje o utvrdivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova ovlascenog inzenjera za
slozeni inzenjerski objekat (elektrotehnike), prenosne elektroenergetske  objekte
(dalekovode i trafostanice naponskog nivoa 10kV i vige i kablovske podzemne instalacije
naponskog nivoa 10kV i vise), izdatu od Ministarstva ekonomije.

* U postupku moze da uéestvuje samo ponuda¢ koji ispunjava i fakultativni uslov koji se odnosi
tehni¢ku i kadrovsku osposobljenost, a §to ¢e dokazati dostavljanjem:

na strué¢no-

1) izjave o namjeri i predmetu podugovaranja.

Napomena:

Potpisivanjem Izjave, na obrascu dostupnom na sajtu Opstine Tivat, ponuda¢ garantuje da
ispunjava sve trazene obavezne i fakultativne uslove iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavke
male vrijednosti.

Ponudaé &ija je ponuda izabrana kao najpovoljnija duzan je da prije zaklju¢ivanja ugovora o
nabavei dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za uée$ée u postupku
nabavke.

Dokazi ne smiju biti stariji od 6 mjeseci. i

Sluzbenik za javne nabavke

Radmila Lugic M.P.




